‘, Parnu Vesi

EN ISO/IEC 17025
L123

PARNU LINNA JOOGIVEE 2026.a Il KVARTALI KESKMISED KVALITEEDINAITAJAD

Proovivétu koht: Reiu veetiotlusjaam

Proovivotuaeg: 06.04.2026.a. kuni 29.06.2026.a.

1. Mikrobioloogilised niitajad

Niitaja Uhik Lubatud piirsisaldus Sisaldus Pérnu linna joogivees
Sots.min.24.09.2019.a
miiiirus nr.61 jargi
Coli-laadsed bakterid arv/100 ml 0 0
Escherichia coli arv/100 ml 0 0
[Enterokokid arv/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C arv/ ml 100 0-15
2. Keemilised niitajad
Niitaja Uhik Lubatud piirsisaldus Sisaldus Pérnu linna joogivees
Sots.min.24.09.2019.a
miifirus nr.61 jirgi
Boor mg/l 1,5 0,535
Fluoriidid mg/1 1.3 1,14
Nitraadid mg/l 50 0,6
Nitritid mg/1 0,50 <0,003
3. Indikaatorid —|
Niitaja Uhik Lubatud piirsisaldus Sisaldus Pérnu linna joogivees
Sots.min.24.09.2019.a
miifirus nr.61 jirgi
Ammoonium mg/1 0,50 <0,05
Elektrijuhtivus (25 °C juures) uS cm’! 2500 887
Kloriidid mg/l 250 81
Mangaan pe/l 50 42
Naatrium * mg/l 200 71
Oksiideeritavus (PHT) mgO2/1 5,0 2,40
Raud mg/l 0,20 0,030
Sulfaadid mg/l 250 25
pH pH iihik >6,5 ja<9,5 8.1
Hagusus - Tarbijale vastuvéetav,
. s ebaloo;]nulike muutusteta <07
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Niitaja Uhik Lubatud piirsisaldus
Sots.min.24.09.2019.a miiirus
nr.61 jirgi

Maitse alli Tarbijale vastuvdetav,
E ebaloomulike muutusteta
ILohn alli Tarbijale vastuvdetav,
P ebaloomulike muutusteta
Virvus gl Tarbijale vastuvdetav,
ebaloomulike muutusteta

Sisaldus Pirnu linna joogivees

4. Niiitajad, millele piirsisaldust ei ole kehtestatud

Niiitaja Uhik Sisaldus Piirnu linna joogivees
Kaltsium * mg/I 49
Magneesium * mg/l 30
i g mmol/l 2,45
Uldkaredus Ji° 14
Leelisus * mmol/l 5,80
Kuivjaak * mg/l 458
Anailiisi teostasid laboriinsenerid: N. Krjukova Q&
K. Kohtla }%W
Kinnitas laborijuht: E. Koger
Tulemused viljastatud: 13.07.2026
Miirkused:
1. Katsetulemused kehtivad toodud veeproovide kohta.
2. Vastus "<” — tulemus alla mé&ramispiiri.
3. Katseprotokolli osaline kopeerimine labori loata on keelatud.
4. Térniga (*) tdhistatud analiiiisimeetod ei kuulu labori akrediteerimisulatusse.
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